Solucion MDT propuesta MDT

- TECHNOLOGIES

Actualizacion de una aplicacion con
transferencia de configuracion existentes.

Informacion :

Si se proporciona una actualizacién de la aplicacion para nuevas funciones u optimizaciones del
producto, debe actualizarse manualmente, ya que ETS no cuenta con una funcién de actualizacion
automatica. Esta solucion de ejemplo describe el proceso que permite mantener la configuracion
original y las vinculaciones de direcciones de grupo.

Nota: ETS 6.3.1y el actuador de calefaccion AKH-0800.03 se utilizan como
ejemplos para la solucién propuesta.
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Creacion de una copia de seguridad

Se recomienda realizar una copia de seguridad del proyecto activo periddicamente para evitar la
pérdida de datos. También se recomienda hacerlo en caso de una actualizacion para poder restaurar
la configuracidn original si es necesario.

Se puede realizar una copia de seguridad de un proyecto mediante la funcién de exportacién de ETS 6.
Paraello, pase el cursor sobre el proyecto en la ventana de vista previa. Se abrird una ventana ampliada
en la parte inferior, donde podra seleccionar la opcidn Exportar.

N

Nuevo proyecto oo
Modificado: 6/6/2025 11:47:24 AM

Anadir Etiquetas

@ Detalles 1 Exportar

Se abrird una ventana donde podra introducir el nombre y la ubicacion de almacenamiento.

Para poder volver a cargar el proyecto mas tarde, el boton “Importar proyecto” se encuentra a la
derecha de la vista general de ETS 6. Al hacer clic en este botdn, se abrira otra ventana donde podra
seleccionar la ubicacion de almacenamiento y el nombre de la copia de seguridad del proyecto
previamente exportado.

Iniciar Asistente de Proyectos Nuevo Proyecto + Importar Proyecto
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Procedimiento de actualizacion
Actualizacion del catalogo en ETS

Para acceder a las aplicaciones mas recientes, se requiere un catalogo de ETS actualizado. La
actualizacién se realiza a través de la configuracion en la vista principal de ETS y requiere conexién a
internet.
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Resolucion de problemas
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Cambiar la vista

Primero, se recomienda configurar la vista del proyecto en Edificios para una mejor vista general. Para
ello, utilice el botdn para abrir el menu deseado.

ETS6 Professional "
m Versidn 6.3.1 (Versién 827... “~ Nuevo proyecto

— = Tl Edificios
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B® Diagndsticos

Todos los Paneles >

Q ¥

Abrir como NMueva Ventana

Insercion y actualizacion de la aplicacion actual

Para actualizar a la nueva version, primero debe insertarse en el proyecto. Para ello, se selecciona la
aplicacion actual del catalogo ETS. Esto se puede hacer seleccionando el fabricante mediante una
blsqueda manual o utilizando directamente la funcién de busqueda.

Catalog v | X | [ Import &P Download L akh-0800.03 X v
> MDT technol... * £ Security Manufacturer Name Order Number Medium Ty Application Version
MEAM WELL... (| MCT technol... AKH-0800.03... AKH-0800.03 TP Heating actuator 8-fold 34
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La aplicacién del producto se puede arrastrar a la habitacién manteniendo presionado el botén
izquierdo del ratén.
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v B Moo proyecto
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Catalog Vv L 5080003 X | v
> %] MDT technol... me Order Numb Medium Ty Applicati Version
[ MEAN WELL L B MDT technol... AKH-0800.03... AKH-0800.03 ™ Heating actuator &-fold 34

Ahora, haga clic derecho en la aplicacion que desea actualizar y abra la ventana Propiedades. En este
ejemplo, 1.1.1 es la nueva aplicacion que se arrastré a la sala desde el catalogo de ETS.

24 G_ Cuadro electrico
> 4] 1.1.1 AKH-0800.03 Actuador de calefaccion 8 c...

¥ Funciones 4 Programar >
Desprogramar >
O o >
¥) Reiniciar Dispositivo Ctrl + R
¢
Supr
@ Cortar Ctrl + X
Copiar Ctrl + C
18
Propiedades Alt + Entrar l
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La ventana Propiedades se abre al hacer clic con el botdén derecho del raton. Aqui se selecciona
Informacidn / El programa de aplicacion.

Nota : Las versiones disponibles se muestran en el campo "Modificar programa de aplicacion". Sin
embargo, no se pueden realizar cambios aqui, ya que se borrarian los ajustes.

El proceso de actualizacidn se inicia seleccionando "Actualizar" con el botén izquierdo del raton. Tras
unos instantes, la version actualizada del programa se muestra en la ventana de propiedades. Ahora,
programe la aplicacion en el dispositivo para completar la actualizacion.

B Properties > B Properties >
Settings Comments Info Settings Comments Info
Catalog Application Catalog Application
Manufacturer MDOT technologies Manufacturer MDT technologies
Product AKH-0800,03 Heatin.. Product AKH-0800.03 Heatin...
Application Heating actuator 8-f. Application Heating actuator 5-f..

Device Type 50134 ice Type 50134

Program Version 3.2 ram Version 34

Certification Registered Certification Registered
Fingerprint DCCl Fingerprint 3EET
Change Application Program Change Application Program
Heating actuator &-fold V3.2 ' L Heating actuator 8-fold V3.4 o
[
Update Application Program Version Update Application Program Versicn
Update Update

Después del proceso de actualizacién, la aplicacion extraida del catalogo (en nuestro ejemplo 1.1.1)
se puede eliminar nuevamente de la arquitectura del edificio.
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